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I 
v i  n  t r o d u c c i ó n 
El presente documento contiene el proyecto correspondiente a un CETRO ESCOLAR COMUNITARIO ubicado en la comunidad de Silva de 
Arriba, Zitácuaro, Michoacán, México; para el cual se realizo el estudio bioclimatico correspondiente, con los datos climáticos 
normalizados del Servicio Meteorológico Nacional, obteniendo los resultados correspondientes para un clima TEMPLADO HUMEDO,, con lo 
que se analizaron los criterios de calentamiento, las estrategias de calentamiento solar pasivo e inercia térmica y como recomendaciones 
de diseño una configuración compacta del conjunto, predominio del macizo sobre el vano, protección contra lluvia. 
El proyecto incluye el área de cultivo para la producción madera desde el cultivo en laboratorio, el crecimiento en invernaderos y la 
siembra de los árboles. El proceso constructivo del proyecto esta basado en la utilización de los materiales disponibles en el sitio, en este 
caso materiales pétreos para la cimentación y  muros y la propia madera para las cubiertas. 
Con esto se comprueba que los materiales y recursos a si como las condiciones del clima determinan el proceso de diseño para el 
correcto funcionamiento de las edificaciones en cuestiones de confort para sus habitantes.
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1.1 u b i c a c i ó n   g e o g r a f i c a   d e l   s i t i o 
Macro­Localización 
La ubicación geográfica del proyecto en escala macro, es el Estado de Michoacán de Ocampo, en la zona 
occidente de la Republica Mexicana siendo sus colindantes: 
NORTE: Estados de Jalisco y Guanajuato 
OESTE: Estados de Jalisco y Colima 
SUR: Estado de Guerrero 
ESTE: Estado de México y Querétaro 
Dentro de esta entidad federativa, al Este del territorio, se encuentra el Municipio de Zitácuaro y la cabecera 
municipal de la Heroica Ciudad de Zitácuaro; con una extensión territorial de 494 km 2 representando el 0.86 
% del territorio del Estado de Michoacán y con las siguientes coordenadas 
PORCENTAJE DE TERRITORIO POR ENTIDAD FEDERATIVA 0.86 % 
COORDENADAS 
Al norte 19º 33' (Cerro de la Peña) 
Al sur 19º 19' de latitud norte (Cerro El Águila) 
Al este 100º 10' (Lengua de Vaca) 
Al oeste 100º 29' longitud (Las Mesitas). 
FUENTE: INEGI 2000. 
Ciudad de Zitácuaro Michoacán, México Comunidad Silva de Arriba, Zitácuaro, Mich, Méx. 
Micro­Localización (SITIO­PREDIO) 
La comunidad en la que se ubicara el proyecto del CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO, es la de Silva de Arriba, 
localizada al Sur del territorio Municipal a 8km de la ciudad de Zitácuaro, por la carretera Zitácuaro­Aputzio de 
Juárez, la cual conecta al municipio de Zitácuaro con los municipios del estado de México de Donato Guerra y 
Valle de Bravo. 
La comunidad de Silva de Arriba se encuentra entre las comunidades: de Seis Palos y Silva de Abajo, 
comunidades conectadas entre si  por caminos vecinales (terracerias). 
El predio elegido se encuentra a 300m de la carretera Zitácuaro­Aputzio de Juárez, y sus datos geográficos son: 
LATITUD:        19º 25’ 
LONGITUD:   100º 24’ 
ALTITUD:        1720 MSNM 
BIOCLIMA:      TEMPLADO 
Predio Seleccionado
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1.2 a n a l i s i s    f i s i c o 
1. a n a l i s i s   d e l   s i t i o   y   d e l   e n t o r n o 
geología El sitio se ubica en una zona con la siguiente 
clasificación de subsuelo: 




Cristalización del cuerpo 
rocoso, fundido, extensiva, 
de grano fino. 
USO RECOMENDADO: 
Urbanización mediana 
densidad y para materiales 
de construcción. 
hidrografía El sitio esta ubicado en la región del Río Balsas y a la 
cuenca de Cutzamala. 
Cercano a la comunidad 
de Silva de Arriba se 
encuentra la subcuenca 
del Río Zitácuaro formado 
por los ríos 
San Juan Viejo y San 
Andrés, los cuales 
desembocan el la Presa 
del Bosque 
topografía El sitio se ubica de manera general en la zona que 
comprende el eje 
Neovolcanico en la región 
denominada Llanuras y 
Sierras de Querétaro e 
Hidalgo. En especifico se 
encuentra la comunidad 
en una llanura entre dos 
elevaciones con una 
pendiente del 5 al 10%. 
RECOMENDACIONES: Para 
la agricultura, áreas de 
conservación­recreación 
y urbanización de muy 
baja densidad. 
El sitio esta ubicado en la 
región donde se especifica 
el  DESARROLLO DE 
PRADERAS CULTIVADAS  Y 
BOSQUES, cabe señalar que 
los recursos forestales en el 
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La vegetación en el sitio se 
especifica como 
AGRICULTURA Y BOSQUES, 
siendo el cultivo de maíz lo 
mas representativo y 
destacando los Bosques de 
Coníferas y Mixto, las 
especies que mas abundan 
son el Pino y Encino. 
vegetación 
a n a l i s i s    f i s i c o 
1. a n a l i s i s   d e l   s i t i o   y   d e l   e n t o r n o 
clima La clasificación del clima en la región donde se 
encuentra el sitio 
corresponde a la de 
TEMPLADO SUBHUMEDO 
CON LLUVIAS EN VERANO, 
el bioclima que se presenta 
en el sitio es TEMPLADO 
temperatura La clasificación en la que se encuentra, según la 
ubicación de la región, en 
cuanto a el sitio presenta los 
siguientes datos: 
Tn : 23.4ºC 
Rango de Confort: 20.9º ­ 
25.9ºC 
precipitación Dado que se ubica en una 
región donde las lluvias en 
verano son abundantes y 
los recursos vegetales son 
de gran importancia. En el 
sitio se obtuvieron los 
siguientes datos: 
Precipitación Media Anual: 
829.9mm
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1.3 a s p e c t o s   f i s i c o s   d e l   t e r r e n o 
1. a n a l i s i s   d e l   s i t i o   y   d e l   e n t o r n o 
1 
Terreno 
Carretera  zit ­  apt 
Camino vecinal (acceso) 
Caminos vecinales 
El terreno propuesto localizado en la comunidad de Silva de Arriba, tiene acceso principal por una 
vía federal, la carretera Zitácuaro ­Aputzio de Juárez en el km 8, recorriendo 300m por un camino 
vecinal. 
8 3 ° 
8 1 ° 
1 28 ° 
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a s p e c t o s   f i s i c o s   d e l   t e r r e n o 






IMAGEN  DE REFERENCIA 
IMAGEN 2 IMAGEN 3 
IMAGEN 4 IMAGEN 5 
IMAGEN 6 IMAGEN 7 
IMAGEN 8
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1.4 t o p o g r a f i a   d e l   t e r r e n o 
1. a n a l i s i s   d e l   s i t i o   y   d e l   e n t o r n o
c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 







fte  PARAMETROS  U  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  ANUAL 
TEMPERATURAS 
A  MAXIMA EXTREMA  ºC  26.2  27.6  29.0  30.6  31.6  32.5  26.1  26.1  27.4  26.7  27.2  26.3  32.5 
A  MAXIMA  ºC  24.1  25.2  27.1  28.8  29.5  27.2  24.9  24.8  24.9  25.3  25.2  24.3  25.9 
A  MEDIA  ºC  16.3  16.9  18.3  20.0  21.3  20.7  19.2  19.0  19.0  18.8  18.1  16.8  18.7 
A  MINIMA  ºC  8.5  8.7  9.6  11.2  13.0  14.3  13.5  13.2  13.0  12.2  10.9  9.3  11.5 
A  MINIMA EXTREMA  ºC  6.5  5.5  7.9  9.9  11.5  12.0  11.0  9.0  6.9  8.4  9.5  7.0  5.5 
D  OSCILACION  ºC  15.6  16.5  17.5  17.6  16.5  12.9  11.4  11.6  11.9  13.1  14.3  15.0  14.5 
HUMEDAD 
A  TEMP.BULBO HUMEDO  ºC  11.79  12.13  13.14  14.63  16.14  16.73  15.66  15.39  15.26  14.69  13.68  12.35  14.3 
D  H.R. MAXIMA  %  80  79  77  78  81  89  89  89  88  85  82  81  83.2 
A  H.R. MEDIA  %  58  56  55  55  58  67  69  68  67  64  61  59  61.4 
D  H.R. MINIMA  %  35  34  32  32  36  45  49  48  47  43  39  37  39.6 
A  TENSION DE VAPOR  mb  8.2  8.1  8.7  9.6  11.2  13.1  13.2  13.3  13.3  11.8  10.2  9.2  10.8 
E  EVAPORACIÓN  mm  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
PRESION 
A  MEDIA  hp  773.9  773.7  773.3  778.7  773.9  773.9  774.5  774.5  773.9  774.7  774.8  774.5  774.5 
PRECIPITACION 
A  MEDIA  mm  31.4  5.3  16.7  9.3  32.1  160.5  180.8  175.7  142.2  54.5  11.3  10.1  829.9 
A  MAXIMA  mm  270.4  34.4  183.0  71.6  99.8  269.3  315.8  299.5  290.0  120.3  48.4  53.3  315.8 
A  MAXIMA EN 24 HRS.  mm  76.7  24.0  63.0  34.0  33.1  67.2  66.0  59.0  48.0  47.1  39.0  33.7  76.7 
A  MAXIMA EN 1 HR.  mm  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
A  MINIMA  mm  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
RADIACION SOLAR 
B  RADIACION  MAXIMA TOTAL  W/m2  552.0  644.0  661.0  668.0  639.0  604.0  695.0  662.0  615.0  673.0  592.0  549.0  629.5 
B  RADIACION MAXIMA DIRECTA  W/m2  366.0  447.0  444.0  440.0  410.0  376.0  365.0  437.0  391.0  475.0  408.0  371.0  410.8 
D  RADIACION MAXIMA DIFUSA  W/m2  186.0  197.0  217.0  228.0  229.0  228.0  330.0  225.0  224.0  198.0  184.0  178.0  218.7 
A  INSOLACION TOTAL  hr  147.3  166.2  175.7  182.1  194.7  203.2  200.0  227.0  174.5  193.0  165.5  140.7  2,169.9 
FENOMENOS ESPECIALES 
A  LLUVIA APRECIABLE  días  2.30  2.10  3.10  7.90  12.70  17.70  23.40  22.60  15.90  9.50  4.40  2.60  124.20 
A  LLUVIA INAPRECIABLE  días  1.60  2.50  3.40  5.40  5.20  3.60  3.90  3.80  3.60  3.90  3.20  2.30  42.40 
A  DIAS DESPEJADOS  días  14.00  13.40  13.40  8.70  5.10  2.30  6.60  0.50  1.20  0.40  8.70  10.00  84.30 
A  MEDIO NUBLADOS  días  11.20  12.30  12.40  15.30  10.70  10.80  9.30  11.50  9.30  11.00  13.50  13.40  140.70 
A  DIAS NUBLADOS  días  5.50  4.30  4.70  5.20  5.60  15.20  20.30  18.20  18.50  13.50  5.90  7.20  124.10 
A  DIAS CON ROCIO  días  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10  0.00  0.00  0.10 
A  DIAS CON GRANIZO  días  0.20  0.00  0.00  0.10  0.00  0.20  0.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.60 
A  DIAS CON HELADAS  días  3.40  1.40  0.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.30  0.50  1.10  7.00 
A  DIAS CON TEMP.ELEC.  días  0.20  0.30  0.40  3.60  4.10  5.20  7.40  7.90  5.40  3.50  1.00  0.20  39.20 
A  DIAS CON NIEBLA  días  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10  0.40  0.10  0.10  0.00  0.00  0.00  0.70 
A  DIAS CON NEVADA  días  7.00  4.00  3.00  0.00  0.20  1.00  3.00  8.30  9.90  10.70  8.20  8.40  63.70 
A  VISIBILIDAD DOMINANTE  m  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0 
VIENTO 
C  DIRECCION DOMINANTE  N  SE  SE  SE  SE  SE  NE  NE  SE  NE  NE  N  SE 
C  VELOCIDAD MEDIA  m/s  4.2  4.0  4.4  3.7  3.9  3.4  3.2  3  2.9  4.7  4.4  4.1  3.8 
C  VELOCIDAD MAXIMA  m/s  21.0  18.0  17.0  15.0  12.0  11.0  10.0  11.0  13.0  13.0  19.0  18.0  21.0 
Tabla de Datos Climáticos 
SILVA DE ARRIBA,ZIT,MICH.  1971­2000 
2. a n á l i s i s    d e l    c l i m a    y   b i o c l i m a 
2.1 a n a l i s i s   c l i m a t i c o
c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
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En el periodo de Marzo­Junio se presentan las mayores 
temperaturas pero es donde se alcanza el confort, el 
resto del año necesita ganancia solar, por 
consiguiente en este mismo periodo la humedad 
























Precipitación total  Min  Max  Evaporación 
Baja  Media  Baja Media Alta 
eva< pp 
En el periodo de Mayo – Octubre, es donde se 
presenta nubosidad y los mayores niveles de 
precipitacion, comparando con la grafica de 
humedad es en este periodo donde se incrementa 
la humedad. 
2. a n á l i s i s    d e l    c l i m a    y   b i o c l i m a 
a n a l i s i s   c l i m a t i c o 
Trazo 
El trazo para la obtención 
del norte solar verdadero, 
se realizo en un predio 
cercano al propuesto, la 
declinación que se obtuvo 
fue de 7º NW con respecto 
al norte magnético, las 
horas de lectura fueron a 
las 10:48hrs y 15:56hrs. 
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23°27' 





































































r =  x 
6­18 h rs 
5­19 h rs 
7­17 h rs 
8­16 hrs 
9­15 hrs 
10­14  hrs 11­13 hrs 
12 h rs 
P RO Y EC C IO N 
V ER TIC A L 
P RO Y EC C IO N 
FR O N TA L 
ZO N A  D E  P EN U M B R A 
1  A B RIL 
1 M A YO 
1  JU NIO 
1  JU LIO 
1  AG OS TO 
1  SE PT IE M B RE 
1  O C T UB R E 
1  N OV IE M B R E 
1  D IC IE M B RE 
1  E N E RO 
1  F EB R E RO 
1  M ARZO 
6 hrs 
7  hrs 
8  h rs 
9  h rs 
10 h rs 
11 h rs 
12 hrs 
13 h rs 
14 hrs 




P R O Y E C C IO N 
H O RIZO N TA L 
2 1 M A RZ O 
21  J U N IO 
21  SEPT IEM B RE 




NORTE SOLAR VERDADERO 
NORTE MAGNETICO 
PROYECCION DE SOMBRA 
10:48 HRS 
PROYECCION DE SOMBRA 
15:56 HRS 
7°
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3. a n á l i s i s    d e    e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
3.1 a n a l i s i s   d e   c a r t a   b i o c l i m a t i c a 
Análisis de Periodo Frío. 
En este periodo del año denominado como frío, nos indica que las condiciones del lugar, por su 
índices de humedad altos y temperaturas por debajo de la zona de confort, las necesidades 
principales son de radiación, dichas necesidades de radiación de 420 w/m 2 , son cubiertas por los 
índices de radiación local. 
En todos los meses de este periodo se tiene aproximadamente un 25% dentro de la zona de confort, 
sin pasar por alto que estos datos son de todo el horario del día, es decir las 24 hrs. 
SE ANEXA LAMINA DE LA GRAFICA CON LOS VALORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA SU 
GRAFICACION. 
Análisis de Periodo Calido 
En este periodo del año denominado como calido, las necesidades de requerimiento del radiación 
siguen predominando, esto por la humedad en el sitio, que se presenta por la temporada de lluvias 
en esta época del año, solo que los índices requeridos de radiación disminuyen a 350 w/m 2 
En todos los meses de este periodo se tiene aproximadamente un 30% dentro de la zona de confort, 
porcentaje mas alto comparado con el periodo de frío, sin pasar por alto que estos datos son de 
todo el horario del día, es decir las 24 hrs. 
SE ANEXA LAMINA DE LA GRAFICA CON LOS VALORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA SU 
GRAFICACION. 
HUM ED A D 
(g/Kg  a ire) 













































ZO NA DE C O NFO RT 
HUM EDA D RELATIVA (%) 





































































































































H U M E D A D 
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ZO N A  D E  C O N F O R T 
H U M ED A D  R ELA TIV A  (% ) 







































































C A R TA  B IO C LIM Á TIC A 
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3. a n á l i s i s    d e    e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
3.2 a n a l i s i s   d e  d a t o s   h o r a r i o s   t e m p e r a t u r a 
RANGOS DE CONFORT ( TEMPERATURA Y HUMEDAD) Análisis. 
Se considera que el rango de uso de las instalaciones es de las 07:00min 
a 16:00max, en el cual los datos horarios oscilan en 6 de los 7 rangos en la 
escala de confort, principalmente temperaturas bajas en el inicio del 
rango de uso con un 50% de las 07:00 a 11:00hrs, por otra parte el 40% 
esta dentro de la zona de confort en un rango de 11:00 a 16:00hrs, el 
restante 10% se refiere a un incremento de la  temperatura de las 13:00 a 
16:00hrs solo en los meses de Abril a Junio. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  PRO 
12.4  11.1  10.0  9.2  8.7  8.5  9.0  10.3  12.4  14.9  17.7  20.2  22.3  23.6  24.1  23.9  23.4  22.6  21.5  20.2  18.7  17.1  15.5  13.9  16.3 
12.8  11.4  10.3  9.4  8.9  8.7  9.2  10.6  12.8  15.4  18.3  21.0  23.2  24.7  25.2  25.0  24.5  23.6  22.4  21.0  19.4  17.7  16.0  14.3  16.9 
13.9  12.5  11.2  10.3  9.8  9.6  10.1  11.6  13.9  16.7  19.8  22.7  25.0  26.6  27.1  26.9  26.3  25.4  24.2  22.7  21.0  19.1  17.3  15.6  18.3 
15.6  14.1  12.9  12.0  11.4  11.2  11.7  13.3  15.6  18.5  21.5  24.4  26.7  28.3  28.8  28.6  28.0  27.1  25.9  24.4  22.7  20.9  19.1  17.3  20.0 
17.2  15.8  14.6  13.7  13.2  13.0  13.5  15.0  17.2  19.9  22.8  25.4  27.6  29.0  29.5  29.3  28.8  28.0  26.8  25.4  23.9  22.2  20.5  18.8  21.3 
17.5  16.4  15.5  14.8  14.4  14.3  14.7  15.8  17.5  19.5  21.8  23.9  25.7  26.8  27.2  27.1  26.6  25.9  25.0  23.9  22.6  21.3  20.0  18.7  20.7 
16.4  15.4  14.6  14.0  13.6  13.5  13.8  14.8  16.3  18.2  20.2  22.0  23.6  24.6  24.9  24.8  24.4  23.8  23.0  22.1  21.0  19.8  18.6  17.4  19.2 
16.1  15.1  14.3  13.7  13.3  13.2  13.5  14.6  16.1  18.0  20.0  21.9  23.4  24.4  24.8  24.7  24.3  23.7  22.9  21.9  20.8  19.6  18.4  17.2  19.0 
16.0  15.0  14.2  13.5  13.1  13.0  13.4  14.4  16.0  18.0  20.1  22.0  23.5  24.5  24.9  24.8  24.4  23.8  23.0  22.0  20.9  19.7  18.5  17.2  19.0 
15.5  14.4  13.5  12.8  12.3  12.2  12.6  13.8  15.5  17.7  20.0  22.1  23.8  24.9  25.3  25.2  24.7  24.1  23.2  22.1  20.9  19.6  18.2  16.8  18.8 
14.5  13.3  12.3  11.5  11.1  10.9  11.3  12.6  14.5  16.9  19.4  21.7  23.6  24.8  25.2  25.0  24.6  23.9  22.9  21.7  20.4  18.9  17.4  15.9  18.1 
13.1  11.8  10.7  9.9  9.5  9.3  9.8  11.1  13.0  15.5  18.1  20.5  22.5  23.8  24.3  24.1  23.7  22.9  21.8  20.6  19.1  17.6  16.0  14.5  16.8 
15.1  13.9  12.8  12.1  11.6  11.5  11.9  13.1  15.1  17.4  20.0  22.3  24.2  25.5  25.9  25.8  25.3  24.6  23.5  22.3  20.9  19.5  17.9  16.5  18.7 
TEMPERATURA 
RANGO DE HORARIO DE USO DE LAS INSTALACIONES 
de  31.2  a  33.7  de  0  a  10 
de  28.6  a  31.1  de  11  a  20 
de  26.0  a  28.5  de  21  a  30 
de  20.9  a  25.9  de  31  a  70 
de  18.3  a  20.8  de  71  a  80.0 
de  15.7  a  18.2  de  81  a  90 




MES  TM  Tm  Tmed 
Enero  24.1  8.5  16.3 
Febrero  25.2  8.7  16.9 
Marzo  27.1  9.6  18.3 
Abril  28.8  11.2  20.0 
Mayo  29.5  13.0  21.3 
Junio  27.2  14.3  20.7 
Julio  24.9  13.5  19.2 
Agosto  24.8  13.2  19.0 
Septiembre  24.9  13.0  19.0 
Octubre  25.3  12.2  18.8 
Noviembre  25.2  10.9  18.1 
Diciembre  24.3  9.3  16.8 
ANUAL  25.9  11.5  18.7
c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
s i l v a  d e  a r r i b a. z i t á c u a r o. m i c h o a c a n. m é x i c o 
3. a n á l i s i s    d e    e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
3.3 a n a l i s i s   d e  d a t o s   h o r a r i o s   h u m e d a d 
RANGOS DE CONFORT ( TEMPERATURA Y HUMEDAD) 
Análisis. 
Considerando los altos índices de humedad registrados, por las lluvias en 
el sitio, los datos horarios obtenidos con respecto a la humedad, se 
mantienen en el rango de la escala de confort, esto debido a los niveles 
de radiación que presenta la región, manteniendo en un 70% a lo que 
respecta con el rango de horario de uso en confort y un 30% con niveles 
que no se alejan mucho del rango de confort. 
11 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  PRO 
69  73  76  78  80  80  79  75  69  62  54  47  41  37  35  36  37  40  43  47  51  55  60  65  58 
68  71  75  77  78  79  78  74  68  60  52  45  39  35  34  34  36  38  41  45  49  54  59  63  56 
66  70  73  75  77  77  76  72  66  59  51  43  37  33  32  32  34  36  39  43  48  52  57  62  55 
66  70  73  76  77  78  76  72  66  59  51  44  38  34  32  33  34  37  40  44  48  53  57  62  55 
69  73  76  79  80  81  79  75  69  62  54  47  41  37  36  36  38  40  43  47  51  56  61  65  58 
78  81  85  87  88  89  87  84  78  71  63  56  50  46  45  46  47  49  52  56  60  65  69  74  67 
79  83  86  88  89  89  88  85  79  73  65  59  53  50  49  49  50  52  55  59  63  67  71  75  69 
79  82  85  87  88  89  88  84  79  72  65  58  52  49  48  48  49  52  54  58  62  66  70  75  68 
77  81  84  86  87  88  86  83  77  71  64  57  51  48  47  47  48  51  53  57  61  65  69  74  67 
75  78  81  83  85  85  84  80  75  68  60  53  48  44  43  43  45  47  50  53  57  62  66  71  64 
71  75  78  80  82  82  81  77  71  64  57  50  44  40  39  40  41  43  46  50  54  58  63  67  61 
70  74  77  79  80  81  80  76  70  63  55  48  42  38  37  37  39  41  44  48  52  57  61  66  59 
72  76  79  81  83  83  82  78  72  65  58  51  45  41  40  40  41  44  47  50  55  59  64  68  61 
HUMEDAD RELATIVA 
RANGO DE HORARIO DE USO DE LAS INSTALACIONES 
de  31.2  a  33.7  de  0  a  10 
de  28.6  a  31.1  de  11  a  20 
de  26.0  a  28.5  de  21  a  30 
de  20.9  a  25.9  de  31  a  70 
de  18.3  a  20.8  de  71  a  80.0 
de  15.7  a  18.2  de  81  a  90 


















c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
s i l v a  d e  a r r i b a. z i t á c u a r o. m i c h o a c a n. m é x i c o 
RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA TOTAL 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  63.5  227.3  391.6  528.5  618.6  650.0  618.6  528.5  391.6  227.3  63.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  109.7  294.4  473.6  620.6  716.7  750.0  716.7  620.6  473.6  294.4  109.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  148.1  326.5  494.8  631.1  719.4  750.0  719.4  631.1  494.8  326.5  148.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  30.4  186.8  357.5  515.0  641.0  722.0  750.0  722.0  641.0  515.0  357.5  186.8  30.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  54.3  200.8  354.4  494.0  604.7  675.6  700.0  675.6  604.7  494.0  354.4  200.8  54.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  61.1  196.7  337.0  463.8  563.9  628.0  650.0  628.0  563.9  463.8  337.0  196.7  61.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  52.3  188.3  330.5  459.6  561.9  627.5  650.0  627.5  561.9  459.6  330.5  188.3  52.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  28.5  164.2  311.7  447.5  556.1  625.9  650.0  625.9  556.1  447.5  311.7  164.2  28.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  128.4  282.9  428.8  547.0  623.5  650.0  623.5  547.0  428.8  282.9  128.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  96.5  256.3  411.2  538.3  621.2  650.0  621.2  538.3  411.2  256.3  96.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  64.7  228.4  392.4  528.9  618.7  650.0  618.7  528.9  392.4  228.4  64.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  47.0  199.1  354.2  484.2  570.0  600.0  570.0  484.2  354.2  199.1  47.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  134.3  294.6  445.8  568.2  647.6  675.0  647.6  568.2  445.8  294.6  134.3  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA DIRECTA 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  27.3  134.4  265.4  386.0  470.0  500.0  470.0  386.0  265.4  134.4  27.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  49.8  170.9  309.6  434.1  519.6  550.0  519.6  434.1  309.6  170.9  49.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  72.4  194.5  327.0  443.3  522.1  550.0  522.1  443.3  327.0  194.5  72.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  10.0  96.8  217.9  343.8  452.0  524.5  550.0  524.5  452.0  343.8  217.9  96.8  10.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  20.5  105.0  213.5  323.4  416.4  478.3  500.0  478.3  416.4  323.4  213.5  105.0  20.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  20.8  89.8  176.0  262.3  334.9  383.1  400.0  383.1  334.9  262.3  176.0  89.8  20.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  17.1  85.0  171.7  259.4  333.4  382.7  400.0  382.7  333.4  259.4  171.7  85.0  17.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  9.0  80.6  179.6  282.2  370.3  429.3  450.0  429.3  370.3  282.2  179.6  80.6  9.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  59.3  159.1  267.6  362.7  427.2  450.0  427.2  362.7  267.6  159.1  59.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  41.5  140.6  253.9  355.5  425.2  450.0  425.2  355.5  253.9  140.6  41.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  25.1  121.7  239.4  347.7  423.1  450.0  423.1  347.7  239.4  121.7  25.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  16.6  100.7  207.0  305.9  375.2  400.0  375.2  305.9  207.0  100.7  16.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  62.6  167.0  280.4  379.7  447.0  470.8  447.0  379.7  280.4  167.0  62.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA DIFUSA 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  36.2  92.8  126.2  142.5  148.6  150.0  148.6  142.5  126.2  92.8  36.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  60.0  123.5  164.0  186.5  197.0  200.0  197.0  186.5  164.0  123.5  60.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  75.7  132.0  167.8  187.8  197.3  200.0  197.3  187.8  167.8  132.0  75.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  20.4  90.0  139.7  171.2  189.0  197.6  200.0  197.6  189.0  171.2  139.7  90.0  20.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  33.8  95.8  140.9  170.6  188.3  197.3  200.0  197.3  188.3  170.6  140.9  95.8  33.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  40.3  106.9  161.0  201.5  229.0  244.8  250.0  244.8  229.0  201.5  161.0  106.9  40.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  35.1  103.3  158.7  200.2  228.5  244.7  250.0  244.7  228.5  200.2  158.7  103.3  35.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  19.4  83.6  132.1  165.3  185.8  196.7  200.0  196.7  185.8  165.3  132.1  83.6  19.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  69.1  123.8  161.3  184.3  196.3  200.0  196.3  184.3  161.3  123.8  69.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  55.0  115.7  157.3  182.8  196.0  200.0  196.0  182.8  157.3  115.7  55.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  39.5  106.6  152.9  181.1  195.6  200.0  195.6  181.1  152.9  106.6  39.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  30.4  98.4  147.2  178.2  194.8  200.0  194.8  178.2  147.2  98.4  30.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  71.7  127.6  165.5  188.6  200.5  204.2  200.5  188.6  165.5  127.6  71.7  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
12 
RADIACION MAXIMA TOTAL ANUAL  675w/m2 
RADIACION MAXIMA DIRECTA ANUAL  471w/m2 
RADIACION MAXIMA DIFUSA ANUAL  204w/m2 
3. a n á l i s i s    d e     e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
3.4 a n a l i s i s   d e  d a t o s   h o r a r i o s   r a d i a c i o n 
Análisis. 
Los niveles de radiación tanto máxima, 
directa y difusa, se encuentran en niveles 
óptimos para el aprovechamiento de la 
energía proporcionada por la radiación, 
considerando que se trata de un sitio donde 
la humedad es alta debido a las lluvias 
presentadas en el periodo de verano, y 
consecuentemente las condiciones de cielo 
nublado por dicho fenómeno climático. 
Dentro del periodo de uso de las 
instalaciones solo el uso o condiciones de 
radiación son de buen aprovechamiento.
c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
s i l v a  d e  a r r i b a. z i t á c u a r o. m i c h o a c a n. m é x i c o 
3. a n á l i s i s    d e    e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
3.5 a n a l i s i s   d e   i n d i c a d o r e s   d e   m a h o n e y 
Análisis. 
Las recomendaciones que se hacen son 
principalmente para la ganancia de calor 
ya sea por medio de la masividad o de las 
ganancias internas, ya que la configuración 
según los datos obtenidos de la tabla es la 
concepción compacta, con aberturas 
pequeñas para evitar las perdidas de calor, 
así como la masividad en muros y 
techumbres que además tendrán que tener 
una pendiente para desalojar el agua 
pluvial y debido a esto se deberán 
implementar drenajes pluviales, en este caso 
utilizar el recurso. 
13 
Ciudad:  SILVA DE ARRIBA 
1  2  3  4  5  6  no.  Recomendaciones 
0  0  3  12  0  0 
1  1  2  Concepto de patio compacto 
3 
4 
1  1  5  Configuración compacta 
1 
1  1  8  Ventilación NO requerida 
1  9 
11 




1  1  16  Sombreado total y permanente 
1  1  17  Protección contra la lluvia 
18 
1  1  19  Masivos ­Arriba de 8 h de retardo térmico 
20 
1 
1  1  22  Masivos ­Arriba de 8 h de retardo térmico 
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Análisis. 
Los resultados de la 
matriz de climatización 
se centran en las 
recomendaciones 
para el calentamiento, 
por medio de 
elementos 
acristalados, las 
ganancias internas por 
personas e iluminación 
artificial, la inercia 




pero promoviendo la 
ventilación natural, así 
como las exclusas 
térmicas para evitar la 
infiltraciones o 
perdidas de calor 
interno. 
3. a n á l i s i s    d e     e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 



















































































































































































































































































































INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO
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PERIODO FRIO DEL AÑO (OCTUBRE­MARZO) 
Análisis. 
Las principales estrategias de diseño que indica la carta psicometrica ajustada de 
acuerdo a los datos geográficos y climáticos del sitio para el periodo frió del año son: 
las ganancias de calor por medios pasivos principalmente, en un periodo muy corto la 
utilización de medios activos para la obtención de ganancias de calor así como la 
inercia térmica por medio de la masividad en los elementos constructivos. 
SE ANEXA LAMINA TECNICA CON VALORES DE TEM Y HUM. 
PERIODO CALIDO (ABRIL­ SEPTIEMBRE) 
Análisis. 
Las principales estrategias de diseño que indica la carta psicometrica ajustada de acuerdo 
a los datos geográficos y climáticos del sitio para el periodo calido del año son: las 
ganancias de calor por medios pasivos, así como la inercia térmica por medio de la 
masividad en los elementos constructivos en un periodo muy corto. 
SE ANEXA LAMINA TECNICA CON VALORES DE TEM Y HUM. 
3. a n á l i s i s    d e     e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
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CALENTAM IE NTO  SOLAR  P ASIVO 
M ASA  TERM ICA  IN VIERNO 
VENT ILAC ION 
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Z C  FR IO  ZC CA L 
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CALENTAM IENTO  SOLAR  P ASIVO 
V EN TILAC ION 
MASA TERM IC A 





























ZC  FR IO  ZC  CAL 
MASA TERM ICA 
CON  V EN TILAC IO N 
NO CTURNA
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En el análisis del comportamiento horario de temperatura, se puede observar que durante la mayor parte 
del día (aproximadamente de las 07:00 a las 11:00hrs  la temperatura esta por debajo del índice mínimo 
de confort (20.9°C) por lo tanto en estas horas se presenta un requerimiento de calentamiento. Durante 
casi todo el año la temperatura entre las 12:00 a 16:00hrs  se mantiene en confort. Esto lleva a concluir 
que la estrategia principal de diseño para el sitio con el bioclima Templado es el Calentamiento Solar 
Pasivo, tanto en forma Directa como Indirecta. 
El calentamiento indirecto se podrá lograr a través de elementos masivos que almacenen el calor 
recibido durante todo el día retardando el flujo de energía hasta la noche y la madrugada. 
DISPOSICION DEL PARTIDO ARQUITECTONICO. 
1.  Es necesario evitar las sombras que un volumen proyecte al otro en sentido norte­sur, y de esta forma 
permitir el máximo asoleamiento a todas las edificaciones. 
2. La separación optima en el sentido norte­sur entre dos volúmenes es de 1.4 veces la altura del edificio 
sur 
para garantizar un buen asoleamiento, la separación mínima recomendable es de 0.8 veces la altura del 
edificio. 
3. En la fachada norte, las superficies vidriadas deberán de ser mínimas con el fin de evitar pérdidas. 
4. En las fachadas del rango este a sur­oeste se colocaran las ventanas y dispositivos de ganancia 
directa,. 
estas deben de ser de tamaño moderada sin sombreado. Se debe disponer de contraventanas, doble 
ventanas o cortinas gruesas para reducir las perdidas de calor. 
ESTRATEGIAS. 
1. Mecanismo de Radiación Directa: 
Promover las ganancia Solar Directa a través de elementos acristalados. 
Promover las ganancias Internas a través de muebles, personas, equipos, chimeneas, etc. 
2. Mecanismo de Radiación Indirecta: 
Promover la ganancia solar a través de la inercia térmica de los materiales, radiación reflejada, muro 
trombe, invernaderos, etc. 
Minimizar el Flujo Conductivo de Calor a través de materiales aislantes, contraventanas, etc. 
Minimizar el Flujo de Aire Externo a través de protección del viento (barreras vegetales o arquitectónicas) 
Minimizar la infiltración a través de exclusas térmicas y hermeticidad. 
Estrategias. 
La principal estrategia de diseño es el calentamiento solar, con lo que se implementaran dispositivos  o 
soluciones para promover las ganancias solares y así de temperatura para cumplir con los 
requerimientos de confort térmico en los espacios que comprenden al conjunto, la implementación de 
invernaderos adosados a la edificación, las ganancias por medio de la inercia térmica de los materiales, 
el muro trombe como acumulador de calor, y el aprovechamiento de la energía renovable para 
satisfacer la demanda o parte de esta en cuanto a la utilización de energía. 
3. a n á l i s i s    d e    e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
3.8 c a l e n t a m i e n t o   s o l a r 
Ganancias por superficies acristaladas Ganancias por inercia térmica 
Aprovechamiento de la energía 
c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
s i l v a  d e  a r r i b a. z i t á c u a r o. m i c h o a c a n. m é x i c o 
17 
Estrechamente con la estrategia de Calentamiento se encuentra la masividad de los volúmenes o inercia 
térmica como pauta de diseño 
Los muros, pisos y cubiertas deberán ser con materiales impermeables o resistentes a la humedad, debido a los 
altos índices de humedad que provocara condensación. 
Se debe permitir que tengan radiación directa para provocar evaporación. 
Se recomienda el uso de muros ciegos con materiales masivos por ejemplo: tabique, pacas de paja, piedra, 
bajareque, tierra apisonada, etc. 
El comportamiento de estos muros y cubierta es almacenar energía de forma indirecta; ya que ayudará a 
conservar las ganancias directas e indirectas de calor; por su retardo térmico. 
3.9 m a s a   t e r m i c a 
3. a n á l i s i s    d e    e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
r e c o m e n d a c i o n e s   g e n e r a l e s   p a r a   b i o c l i m a 
Acumuladores de calor Ganancias directas por muros Retardo térmico por masividad 
Generalidades del partido arquitectónico 
como recomendaciones (ORIENTACION). 
c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 









Tipo de vegetación y su 
desplante o diseño de 
siembra 
3. a n á l i s i s    d e    e s t r a t e g i a s   d e   d i s e ñ o   y   s i s t e m a s   p a s i v o s 
3.10 r e c o m e n d a c i o n e s   g e n e r a l e s   p a r a b i o c l i m a 
ACUMULADORES DE CALOR. 
Estos espacios consisten en orientar un área específica hacia el SUR, con cubierta de cristal o acrílico 
transparente, de tal manera que capte toda la radiación solar y almacene el calor en las piedras depositadas 
en su interior, que deberán ser de color oscuro para mayor absorbencia. El mayor rendimiento de este 
generador de calor se obtiene cubriéndolo de noche para evitar perdidas de calor. 
MURO TROMBE 
Este sistema consiste en un panel de vidrio adosado a los muros ciegos del proyecto, orientado al SUR o al 
Oeste. Pintado de color oscuro. En un día soleado la temperatura del aire contenido en la cámara llega a 
ser muy alta. Con las perforaciones en la parte superior e inferior se obliga a la circulación natural pasiva de 
aire caliente dentro de los espacios. Permite tener un control de la salida de este aire caliente, en caso de 
días de confort en los cuales no es prescindible este sistema.
c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
s i l v a  d e  a r r i b a. z i t á c u a r o. m i c h o a c a n. m é x i c o 
19 
4. a n á l i s i s    d e    s i s t e m a s   c o n s t r u c t i v o s y  t i p o l o g i a 
4.1 s i s t e m a s   c o n s t r u c t i v o s 
Muro de adobe Casa en la comunidad 
Sistema Tradicional de Adobe. 
El sistema constructivo tradicional que se presenta en la comunidad de Silva de Arriba es el siguiente: 
CIMENTACION. A base de piedra pegada con una mezcla de mortero cal­ arena, o cemento­arena 
hasta un nivel de rodapié. 
MURO. Muro de adobe de diferentes dimensiones con un repellado de cal­arena o cemento­arena y 
muros mixtos de adobe con tabique rojo recocido. 
CUBIERTA. Cubierta a dos aguas con de trabes a poyadas en vigas de arrastre en el perímetro de la 
vivienda con un terrado e impermeabilizando con teja de barro recocido. 
Construcción para habitación. Construcción para labores de trabajo o 
almacenaje. 
Sistema Tradicional de Madera. 
Un  sistema constructivo tradicional con menos uso que se presenta en la comunidad de Silva de 
Arriba es el siguiente: 
CIMENTACION. A base de piedra pegada con una mezcla de mortero cal­ arena, o cemento­ 
arena hasta un nivel de rodapié. 
MURO. Muros y mangueteria de madera en tablones los cuales son fijados al rodapié de la 
cimentación. 
CUBIERTA. Cubierta a dos aguas a base de trabes  de madera e impermeable de lamina 
acanalada. 
MATERIAL DE CIMENTACION. 
PIEDRA BRAZA. 
Roca ígnea del grupo de las lavas de gran dureza y resistencia a los agentes atmosféricos; presenta 
una textura compacta y una fractura lisa conoidal de color gris oscuro, que en ocasiones 
será rojiza dependiendo del contenido del fierro. 
Masa Volumétrica (peso): 1800 kg/m 3. 
Uso:  Como piedra en cimentaciones de mampostería, muros y pisos. 
MATERIAL DE MUROS. 
ADOBE. 
El método más común para su elaboración es: 
1. La arcilla del banco elegido se seca al sol y se disgrega; posteriormente se humedece para 
limpiarla de sales. 
2. Se amasa con pies descalzos, manos, patas de alguna bestia, azadón, hasta convertirla en 
una masa uniforme y moldeable. 
3. A esta pasta se le agrega arena, fibras vegetales (hoja de pino, caña, paja, zacate) pelo de 
animal y estiércol, logrando con ello un material adherente de mayor resistencia a la tensión 
y menor contracción al secado. 
4. Una vez lista la mezcla se dejará fermentar 2 días mínimo para colocarla en moldes o 
gavetas de madera de medidas variables. 
5. Las piezas elaboradas se dejarán secar de uno a dos días en esta posición. 
6. Una vez desmoldados, se colocaran en canto durante un periodo aproximado de 3 
semanas, al final de las cuales el material debe poseer una resistencia adecuada para su 
estibación.
c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
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MATERIAL DE CIMENTACION. 
PIEDRA BRAZA. 
Roca ígnea del grupo de las lavas de gran dureza y resistencia a los agentes atmosféricos; presenta una textura compacta y una fractura lisa conoidal de color gris oscuro, que en ocasiones será 
rojiza dependiendo del contenido del fierro. 
Masa Volumétrica (peso): 1800 kg/m 3. 
Uso:  Como piedra en cimentaciones de mampostería, muros y pisos. 
MATERIAL DE MUROS. 
ADOBE. 
El método más común para su elaboración es: 
1. La arcilla del banco elegido se seca al sol y se disgrega; posteriormente se humedece para limpiarla de sales. 
2. Se amasa con pies descalzos, manos, patas de alguna bestia, azadón, hasta convertirla en una masa uniforme y moldeable. 
3. A esta pasta se le agrega arena, fibras vegetales (hoja de pino, caña, paja, zacate) pelo de animal y estiércol, logrando con ello un material adherente de mayor resistencia a la tensión y 
menor contracción al secado. 
4. Una vez lista la mezcla se dejará fermentar 2 días mínimo para colocarla en moldes o gavetas de madera de medidas variables. 
5. Las piezas elaboradas se dejarán secar de uno a dos días en esta posición. 
6. Una vez desmoldados, se colocaran en canto durante un periodo aproximado de 3 semanas, al final de las cuales el material debe poseer una resistencia adecuada para su estibación. 
MATERIAL DE CIMENTACION. 
PIEDRA BRAZA. 
Roca ígnea del grupo de las lavas de gran dureza y resistencia a los agentes atmosféricos; presenta una textura compacta y una fractura lisa conoidal de color gris oscuro, que en ocasiones será 
rojiza dependiendo del contenido del fierro. 
Masa Volumétrica (peso): 1800 kg/m3. 
Uso:  Como piedra en cimentaciones de mampostería, muros y pisos. 
MATERIAL DE MUROS. 
ADOBE. 
El método más común para su elaboración es: 
La arcilla del banco elegido se seca al sol y se disgrega; posteriormente se humedece para limpiarla de sales. 
Se amasa con pies descalzos, manos, patas de alguna bestia, azadón, hasta convertirla en una masa uniforme y moldeable. 
A esta pasta se le agrega arena, fibras vegetales (hoja de pino, caña, paja, sácate) pelo de animal y estiércol, logrando con ello un material adherente de mayor resistencia a la tensión y menor 
contracción al secado. 
Una vez lista la mezcla se dejará fermentar 2 días mínimo para colocarla en moldes o gavetas de madera de medidas variables. 
Las piezas elaboradas se dejarán secar de uno a dos días en esta posición. 
Una vez desmoldados, se colocaran en canto durante un periodo aproximado de 3 semanas, al final de las cuales el material debe poseer una resistencia adecuada para su estibación. 
4. a n á l i s i s    d e    s i s t e m a s   c o n s t r u c t i v o s y  t i p o l o g i a 
s i s t e m a s   c o n s t r u c t i v o s
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PLAZA DE ACCESO 225 1 225 15 X 15 0 0 07:30­15:00 40 20.9­25.9 200 52 
VESTIBULO GRAL. 25 1 25 5 X 5 3 75 07:30­15:00 40 20.9­25.9 200 52 
PLAZA CIVICA 240 1 240 12 X 20 0 0 08:00­10:00 40 20.9­25.9 250 52 
ESTACIONAMIENTO 60 1 60 10 X 6 3 180 09:00­15:00 3 20.9­25.9 150 52 
SALA DE ESPERA 6 1 6 2 X 3 2.5 15 08:00­15:00 3 20.9­25.9 150 
ASISTENTE DIRECTOR 4 1 4 2 X 2 2.5 10 08:00­15:00 1 20.9­25.9 300 47 
DIRECCION 18 1 18 3 X 6 2.5 45 08:00­15:00 1 20.9­25.9 300 42 
SALA DE PROFESORES 20 1 20 4 X 5 2.5 50 08:00­15:00 5 20.9­25.9 300 38 
ENFERMERIA 2 1 2 1 X 2 2.5 5 08:00­15:00 2 20.9­25.9 150 20­30 
ARCHIVO 2 1 2 1 X 2 2.5 5 08:00­15:00 1 20.9­25.9 100 20­30 
SANITARIO 2 1 2 1 X 2 2.5 5 08:00­15:00 5 20.9­25.9 100 51 
AULA 48 4 192 6 X 8 2.5 120 08:00­13:00 10 20.9­25.9 300 43 
BIBLIOTECA 60 1 60 6 X 10 2.5 150 08:00­15:00 40 20.9­25.9 300 38 
SANITARIOS 15 2 30 6 X 2.5 2.5 37.5 08:00­15:00 40 20.9­25.9 100 51 
AREA RECREATIVA 100 1 100 10 X 10 0 0 08:00­15:00 40 20.9­25.9 150 52 
SALA DE USOS MULTIPLES 200 1 200 10 X 20 4 800 08:00­18:00 200 20.9­25.9 200 58 
TIENDA ESCOLAR 20 1 20 4 X 5 2.5 50 08:00­18:00 2 20.9­25.9 150 47 
CUARTO DE ASEO 20 1 20 4 X 5 2.5 50 08:00­18:00 1 20.9­25.9 150 51 
BODEGAS GRALES 40 1 40 4 X 10 2.5 100 08:00­18:00 1 20.9­25.9 150 51 
VIVERO 200 2 400 10 X 20 4 800 14:00­18:00 40 20.9­25.9 300 51 
BODEGA DE SEMILLAS 80 1 80 8 X 10 4 320 14:00­18:00 5 20.9­25.9 150 51 
AREA DE PLANTACION 900 5 4500 30 X30 0 0 14:00­18:00 45 20.9­25.9 150 51 
RECICLAJE DE AGUA 40 1 40 4 X 10 3 120 08:00­18:00 2 20.9­25.9 150 52 
ESTANCIA 12 1 12 3 X 4 2.5 30 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 100 43 
COMEDOR 12 1 12 3 X 4 2.5 30 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 100 43 
COCINA 6 1 6 2 X 3 2.5 15 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 300 58 
PATIO DE SERVICIO 6 1 6 2 X 3 2.5 15 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 100 52 
BAÑO 6 1 6 2 X 3 2.5 15 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 100 58 
RECAMARA 20 1 20 4 X 5 2.5 50 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 150 38 
ESTANCIA 12 1 12 3 X 4 2.5 30 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 100 43 
BAÑO 6 1 6 2 X 3 2.5 15 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 100 58 
RECAMARA 20 1 20 4 X 5 2.5 50 16:00­ 07:30 1 20.9­25.9 150 38 
TOTAL CONSTRUIDA 2427 
SERVICIOS 
EDUCACION SUSTENTABLE 
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MONTEA SOLAR Lat19º25' 
SILVA DE ARRIBA, ZIT, MICH,MEX. GRAFICA ESTEREOGRAFICA 19º 
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Detalle 2 
Cubierta de madera 
Pasillo de madera viga de 0.15x0.10m 
Capa de grava para la acumulación de calor 
Detalle 3 
Piso de piedra 























ACCESO A CENTRO 
PLAZA DE ACCESO 
INVERNADERO 1 
INVERNADERO 2 











































































Drenaje y Pavimento Plaza Cívica 





FI LT ROS N AT URAL ES 
D6 
R EGI ST RO 
NORTE SOLAR 
Vientos dominantes 
ASOLEADERO DE DESPERD ICIOS 
Detalle 6 
Registro de Drenaje 
Caracterizticas de la vegetación 
Pino Teocote 
Madroño 








Vista de Zitácuaro, Michoacán 
CAMAS BIODINAMICAS
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24 Sistema de purificación de agua pluvial 
Sistema de fosa sética y campo de oxidación 
Camas biodinamicas
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7. c r i t e r i o s   d e   c o n f o r t   (e v a l u a c i ó n   d e l   p r o y e c t o) 
7.1 a s o l e a m i e n t o   e v a l u a c i ó n   e n   h e l i o d o n 
INVIERNO 
6HRS C 8HRS 10HRS 12HRS 14HRS 16HRS 
PRIMAVERA­OTOÑO 
6HRS C 8HRS 10HRS 12HRS 14HRS 16HRS 
VERANO 
6HRS 8HRS 10HRS 12HRS 14HRS 16HRS 
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Esquemas del espacio arquitectónico 



































El estudio realizado en el laboratorio indica que los niveles medidos 
comprueban que el espacio cumple con los requerimientos para este 
espacio que son de 100 a 200 lux. El comportamiento general de la 
iluminación natural es que en la parte central los niveles de 
iluminación son bajos y la grafica indica la simetría del espacio 
indicando en la parte central de los extremos. 
Al igual que en el cielo artificial el comportamiento de la iluminación 
natural es que en la parte central de los extremos los niveles de 
iluminación son bajos en comparación con la parte central del local 
en toda su extensión, esta condición se da a partir del la simetría del 
local. 
Evaluación a modelos a escala. 
26 
7. c r i t e r i o s   d e   c o n f o r t   (e v a l u a c i ó n   d e l   p r o y e c t o) 





200­220  220­240  240­260  260­280  280­300 
300­320  320­340  340­360  360­380  380­400 
h=90cm 0° 
Ejes  I  II  III  IV 
A 253 313 297 250 
B 242 262 253 218 





















Espect ro de  i luminac ión 
10,00­10,50  10,50­11,00  11,00­11,50  11,50­12,00  12,00­12,50 
13,00­13,50  13,50­14,00  14,00­14,50  14,50­15,00 
Ejes  I  II  III  IV 
A  12,18  14,91  14,68  12,09 
B  10,50  12,05  11,91  10,36 
C  11,00  15,05  14,59  11,86 
Caso 1 
Mediciones en cielo artificial  Factor de día 





200­220  220­240  240­260  260­280  280­300 
300­320  320­340  340­360  360­380  380­400 
h=90cm 0° 
Ejes  I  II  III  IV 
A 268 328 323 266 
B 231 265 262 228 






















2,00­2,20  2,20­2,40  2,40­2,60  2,60­2,80  2,80­3,00 
3,20­3,40  3,40­3,60  3,60­3,80  3,80­4,00 
Ejes  I  II  III  IV 
A  2,88  3,56  3,38  2,84 
B  2,75  2,98  2,88  2,48 
C  3,25  3,67  3,75  3,07 
Caso 2 
Mediciones al aire libre  Factor de día  
A B C 
P1,4,7,10 P1,4,7,10 P1,4,7,10 
Corte Transversal A­A' Salón de Usos Multiples 
P 






P3 P6 P9 P12 
P11 




c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
s i l v a  d e  a r r i b a. z i t á c u a r o. m i c h o a c a n. m é x i c o 
P 






P3 P6 P9 P12 
P11 












P3 P6 P9 P12 
P11 












P3 P6 P9 P12 
P11 












P3 P6 P9 P12 
P11 












P3 P6 P9 P12 
P11 












P3 P6 P9 P12 
P11 





A B C 
P1,4,7,10 P1,4,7,10 P1,4,7,10 
Corte Transversal A­A' Salón de Usos Multiples 
V1,V2,V3 
A B C 
P1,4,7,10 P1,4,7,10 P1,4,7,10 






















muro noroeste =  31,76  m 2  0,60 























Ancho  Largo  Altura  M2 
MUROS  12,50  25,50  3,50  1115,63  m 
2 
LOSA  15,15  19,85  300,73  m 2 
PISO  15,15  19,85  300,73  m 2 








1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
I  0,05  0,45  0,50  5,55  1,11  1,52  1,28 
II  0,48  0,25  0,23  2,55  0,51  0,92  0,78 
III  0,35  0,50  0,15  1,67  0,33  0,74  0,62 
IV  0,45  0,50  0,05  0,56  0,11  0,52  0,44 
I  0,36  0,03  0,39  0,07  0,01  0,42  0,35 
II  0,15  0,35  0,20  0,04  0,01  0,41  0,35 
III  0,08  0,36  0,28  0,05  0,01  0,42  0,35 
IV  0,36  0,35  ­0,01  0,00  0,00  0,40  0,34 
I  0,25  0,05  0,30  0,05  0,01  0,42  0,35 
II  0,06  0,28  0,22  0,04  0,01  0,41  0,35 
III  0,05  0,26  0,31  0,06  0,01  0,42  0,35 
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c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
s i l v a  d e  a r r i b a. z i t á c u a r o. m i c h o a c a n. m é x i c o 
7.3 b a l a n c e   a c ú s t i c o 
EMISOR DESCRIPCION NIVEL DE RUIDO (dB) 
RADIO DE RUIDO 
(m) 
DISTANCIA A 
TERRENO (m) ENTORNO 
NIVEL DE RUIDO  A 
TERRENO(dB) 
Carretera de trafíco pesado 86 15 218 Cam. Abierto 
Mascotas (perros) 72 15 112 Cam. Abierto 
Aves 57 3 60 Cam. Abierto 
4 Camino Vecinal 71 15 0 Cam. Abierto 71 
Mascotas (perros) 72 15 25 Cam. Abierto 
6 Aves 57 15 0 Cam. Abierto 57 
























































































































Norte E6 57dB 57dB 

























EMISOR DESCRIPCION NIVEL DE RUIDO (dB) 
RADIO DE RUIDO 
(m) 
DISTANCIA A LOCAL 
(m) ENTORNO 
NIVEL DE RUIDO  A 
TERRENO(dB) 
1 Carretera de trafíco pesado 68 15 30 Construido 65 
2 Mascotas (perros) 60 15 30 Construido 57 
3 Aves 33 3 30 Construido 27 
4 Camino Vecinal 71 15 30 Construido 68 
5 Mascotas (perros) 66 15 30 Construido 66 
6 Aves 57 15 60 Construido 54 










































c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 




































Clave Formula Absortancia Acústica (dB) 
CALCULO DE ABSORTANCIA ACUSTICA DE LOS ELEMENTOS COMPUESTOS DEL LOCAL 
Calculo 
B TLA OV = 10 log ( ES / ∑10log S x ­0,1) 10 log (69,47 / [(46,31 x 10 ­4,7 )+( 5,91x 10 ­3,1 )+(17,25 x 10 ­3,3 )] 36,87 
C TLA OV = 10 log ( ES / ∑10log S x ­0,1) 10 log (53,02 / [(47,11 x 10 ­4,7 )+( 5,91x 10 ­3,1 )] 39,74 
D TLA OV = 10 log ( ES / ∑10log S x ­0,1) 10 log (69,47 / [(52,22 x 10 ­4,7 )+( 17,15x 10 ­3,3 )] 38,57 


























c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 









A  Muro de Piedra Aplanado Yeso  15  0,05  0,75  50  47  47 
B  Muro de Piedra Aplanado Yeso  20  0,05  1  50  47  47 
C  Muro de Piedra Aplanado Yeso  15  0,05  0,75  50  47  47 
Muro de Piedra Aplanado Yeso  11,4  0,05  0,57  50  47 
Puerta de Madera Maciza  2,1  0,1  0,21  34  31 
Ventana  14,5  0,05  0,725  36  33 
E  Cubierta de Madera  34,88  0,1  3,488  34  31  31 
















































CALCULO DE ABSORTANCIA ACUSTICA DE LOS ELEMENTOS COMPUESTOS DEL LOCAL 
10 log (28 / [(11,40 x 10 ­4,7 )+(2,10 x 10 ­3,1 )+(14,50 x 10 ­3,3 )] 
Calculo 
TLA OV = 10 log ( ES / ∑10log S x ­0,1) 
­ 47dB 
78dB 
Orientación  Exterior  Absortancia  Interior 
Norte  63  47  16 
Oeste  61  47  14 
Sur  70  34  36 
Este  78  47  31 










Muro de Piedra Aplanado Yeso  29,09  0,05  1,4545  50  47 
Puerta de madera maciza  4,13  0,1  0,413  34  31 
Ventana  11,15  0,05  0,5575  36  33 
B  Muro de Piedra Aplanado Yeso  15,62  0,05  0,781  50  47  47 
C  Muro de Piedra Aplanado Yeso  44,37  0,05  2,2185  50  47  47 
D  Ventana  19,62  0,05  0,981  36  33  33 
E  Cubierta de Madera  85,87  0,1  8,587  34  31  31 








CALCULO DE ABSORTANCIA ACUSTICA DE LOS ELEMENTOS COMPUESTOS DEL LOCAL 
Calculo 




































Orientación  Exterior  Absortancia  Interior 
Norte  54  33  21 
Oeste  59  47  12 
Sur  78  47  31 
Este  68  36  32 
Techo  57  31  26 
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Aplanado Mortero  0.025  0.678  0.036873156 
B a l a n c e   e n e r g é t i c o,  NORMA 008. 
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c e n t  r o e s c o l a r c o m u n i t a r i o 
s i l v a  d e  a r r i b a. z i t á c u a r o. m i c h o a c a n. m é x i c o 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Ganancia de Calor 
Determinada como se establece en la NOM­008­ENER­2001 
Ubicación de la edificación 
Nombre: Centro Escolar Comunitario “Silva de Arriba” 
Dirección: Carretera Zitácuaro­Aputzio km8 s/n. 
Colonia: Silva de Arriba 
Ciudad: Zitácuaro 
Delegación y/o Municipio:    H. Zitácuaro 
Entidad Federativa: Michoacán 
Código Postal: 
Ganancia de Calor de Edificio de Referencia  (Watts)                 8677.53 
Ganancia de Calor de Edificio Proyectado      (Watts)                 1455.06 
Ahorro de Energía 
Menor Ahorro Mayor Ahorro 
Fecha:    10 de Julio de 2007 
Nombre y Clave de la Unidad de Verificación: Víctor Hugo Rodríguez González  UV310181 
Importante 
Cuando la ganancia de calor del edificio proyectado sea igual a la del edificio de referencia el 




4.80 2.00 2.00 2.00 1.80 5.00 
17.60 
5.07 5.07 
Planta Arquitectónica de Laboratorios 
El espacio analizado es la parte correspondiente a los laboratorios del 
Centro Escolar Comunitario, que consta de dos aulas destinadas para el 
laboratorio en los extremos y una bodega de semillas al centro; el sistema 
constructivo es de cimentación y muros de mampostería con una cubierta 
de entablillado, los resultados del estudio son los siguientes: 
1. El edificio de referencia en la parte de ganancias por conducción tiene 
mucho mejor comportamiento, 
2. El edificio proyectado en la parte de ganancias por  radiación tiene mucho 
mejor comportamiento debido a que la superficie es mínima en proporción 










Fachada de Laboratorios 
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